
機械設備保全業務委託仕様書 

 
１ 委託業務内容 
 (1) 委託業務名称 福島県立医科大学学生寮機械設備保守点検業務 

(2) 場    所 福島市渡利字大久保６０番地１ 
(3) 施  設  名 公立大学法人福島県立医科大学学生寮（以下、「学生寮」という。） 
(4) 委 託 期 間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
(5) 業 務 目 的 学生寮の機械設備について、その機能を常に最善の状態に維持し、

事故・故障等の未然防止に資するために、以下に定める事項により

保全管理業務を行う。 
 
２ 業務内容 
 (1) 各種機械設備の点検・清掃・測定及び調整等に関すること。 
 (2) その他必要と認められる立会い、点検及び修理等に関すること。 
 
３ 保全管理業務対象設備及び実施回数 
  別紙１のとおり。 
 
４ 保全管理業務の実施 
 (1) 保全管理業務は、別紙に定める「保全業務管理細目」（以下、「細目」という。）

により行うこと。 
 (2) 上記細目に定めがなくても、保全管理業務上必要な業務については誠意を持って行

うこと。 
 (3) 受託者（以下、乙という。）は、年間設備点検実施計画書を作成し、これを事前に

委託者（以下、甲という。）に提出し承諾を受けること。 
 (4) 業務従事者は業務中においては作業員証を携行すること。さらに緊急連絡体制図及

び代変要因体制図を学生寮職員に提出すること。 
 (5) 業務の結果、異常を発見した場合は、直ちに適切な処理を行い、傷害発生を未然に

防止し、また、障害が発生した場合には、直ちにその障害を取り除くとともに、学

生寮職員にその結果を報告すること。 
 (6) 業務実施日以外の日において、学生寮職員及び学生が急遽異常を発見し、直ちに適

切な処置を行わないと障害発生を防止できない場合、あるいは、既に障害が発生し

ていて、直ちにその障害を取り除かなければならない場合で、学生寮職員が業務従

事者を直ちに招集するため乙に連絡したときは、乙は遅滞なく業務従事者を派遣さ

せること。 



 (7) 修理等については以下による。 
   ・突然障害が発生した場合は、学生寮職員の指示に従い、速やかに応急処置を行う

こと。 
   ・業務の結果、修理を要すると認めたときは、その都度遅滞なく学生寮職員に報告

し指示を受けること。 
   ・保全管理業務に要する光熱水費及び設備消耗品は甲の負担とし、保全管理業務に

おいて使用する工具、機械器具及びその他消耗品は、乙の負担とする。 
 
５ 業務内容の報告及び記録 
 (1) 業務報告を、業務終了後速やかに学生寮職員に作成提出し、学生寮職員の承諾を受

けまた、必要な期間保管すること。 
 (2) 主な報告及び記録の内容は以下のとおりとする。 
   ・業務の結果 
   ・異常や障害が生じた場合の記録（現状写真を添付）や処理結果 
   ・その他学生寮職員が必要と認めた内容。 
 
６ 乙の義務 
 (1) 乙は緊急事態に備え、常に甲が必要とする業務従事者を確保しておかなければなら

ない。 
 (2) 乙は、上記１の(4)の受託期間中、当該委託業務の他に、乙にとって過重な委託業務

を受託することに伴い、甲が必要とする業務従事者が確保できない状況を招いては

ならない。 
 

７ 業務従事者 

 (1)  乙は、本契約上の業務を遂行するため、業務従事者を雇用するに当たっては、その全

員につき身上調査を行うものとする。 

 (2) 上記２の業務を実施するに当たり、業務従事者の中から総括責任者を１名選出し、甲

の承諾を得ること。 

 (3) 業務従事者は、上記２の業務において、必要な教育訓練を終了した技術優秀な者とす

る。 

 (4) 甲は、業務従事者として不適当と認めた者については、乙と協議の上、交代させるこ

とができる。 

 (5) 乙は、業務従事者が転任や転職等のため、当該委託業務の業務従事者の職を下りる場

合には、原則として事前に甲の承諾を受け、交代者と十分に引き継ぎ（１月程度）を行

い、業務に支障のないようにすること。 

 (6) 甲が必要であると認めた場合は、乙は、前回の受託業者からの業務引継及び次回の受



託業者への業務引継を行うこと。これらの業務に要する費用はすべて乙の負担とする。

なお、これらの引継業務を実施する時期は、甲の判断による。 

 
８ 相互協力 
  甲及び乙は、当該保全業務に必要あるものについて、相互に協力し適切な業務を行う

ものとする。 
 
９ 疑義 
  この仕様書に定めのない事項又は、この仕様書に疑義が生じた場合には、必要に応じ

て、甲乙協議してこれを定めるものとする。 
 



別紙1

【衛生設備】

1.グリーストラップ　　　GT-1（1台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､バスケットの清掃、ゴミの除去 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2､分離槽に浮いた油分の除去 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2.ガス給湯器　　　GH-1（1台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､各部漏れ、作動の確認 1 ○
2､外観の確認 1 ○
3､詰り、性能の確認 1 ○

3.ガス給湯器　　　GH-2（1台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､各部漏れ、作動の確認 1 ○
2､外観の確認 1 ○
3､詰り、性能の確認 1 ○

4.電気昇温器　　　EH-1（2台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､ヒーター絶縁抵抗の測定 1 ○
2､ボルト、ナット緩みの確認 1 ○
3､コイルの洗浄 1 ○

5.ポンプ　　　P-1（2台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､漏洩の点検 1 ○
2､異音、振動の点検 1 ○
3､電圧､電流の測定 1 ○

6.ヘアキャッチャー　　（2台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､ヘアキャッチャーの清掃 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.冷凍庫　ＨＦ－63Ｚ（１台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1、異音・外観の確認 4 ○ ○ ○ ○
2、冷媒ガス漏洩検査 4 ○ ○ ○ ○

8.冷蔵庫　ＨＲ－120Ｚ－ＭＬ　（１台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1、異音・外観の確認 4 ○ ○ ○ ○
2、冷媒ガス漏洩検査 4 ○ ○ ○ ○

備考

ガス給湯器本体

対象設備 点検及び保守内容
点検月

点検回数 備考

グリーストラップ本体

ガス給湯器本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

備考

保全管理業務細目

ポンプ本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

電気昇温器本体

ヘアキャッチャー本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

冷蔵庫本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

冷蔵庫本体



【空気調和設備】

1.ライン標準形吹出ユニット　　　（84個）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､吹出し口の清掃 1 ○

2.室外機簡易点検　　　AC-1～6（32台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､異音、異常振動の確認 4 ○ ○ ○ ○
2､電圧､電流の測定 4 ○ ○ ○ ○
3､油漏れ、錆及び外観の確認 4 ○ ○ ○ ○

3.室内機簡易点検　　　AC-1～5（46台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､熱交換器霜付の確認 4 ○ ○ ○ ○
2､異音、キズの確認 4 ○ ○ ○ ○

4.ルームエアコン室外機点検　　　AC-6（1台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､異音、異常振動の確認 2 ○ ○
2､電圧､電流の測定 2 ○ ○
3､油漏れ、錆及び外観の確認 2 ○ ○

5.ルームエアコン室内機点検　　　AC-6（1台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､熱交換器霜付の確認 2 ○ ○
2､異音、キズの確認 2 ○ ○

6.エアコン室外機定期点検　　　AC1・2（年に1台交互に）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､冷媒ガス漏洩の検査 1 ○
2､圧縮機・駆動の確認 1 ○
3､電圧、電流、絶縁の測定 1 ○

7.室内機フィルター清掃　　　AC-1～5（46台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､室内機フィルターの清掃 2 ○ ○

8.室内機フィルター清掃　　　AC-6（1台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､室内機フィルターの清掃 2 ○ ○

備考

室内機フィルター

室内機フィルター

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

ルームエアコン室外機本体

ルームエアコン室内機本体

備考

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

ルームエアコン室外機本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

室内機本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

室外機本体

吹出ユニット本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考



【換気設備】

1.全熱交換器　　　AEX-1、2（30台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､異音、振動の確認 1 ○
2､フィルターの清掃 1 ○

2.片吸込マルチエースファン　　　EF-1（1台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､異音、振動運転状態の確認 1 ○
2､電流、電圧、絶縁の測定 1 ○

3.天井扇・換気扇　　　EF-2～10（28台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､異音、外観の確認 1 ○
2､グリルの清掃 1 ○

4.レンジフード　　　RF-1、2（7台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､異音・外観の確認 1 ○
2､フィルターの清掃 1 ○

5.給気グリル　　　OG-1、2（10個）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､給気口の清掃 1 ○
2､フィルターの清掃 1 ○

6.厨房排気フード　　　（5台）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､フードの清掃 1 ○
2､グリスフィルターの清掃 1 ○
3、ダクト・バンパー腐食、変形の確認 1 ○
4、風速の測定 1 ○

7.厨房給気口　　　（1個）

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1､給気口の清掃 1 ○
2､フィルターの清掃 1 ○厨房給気口本体

備考

厨房排気フード本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

給気グリル本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

レンジフード本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

天井扇・換気扇本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考

備考

マルチエースファン本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

全熱交換器本体

対象設備 点検及び保守内容 点検回数
点検月

備考



別紙２ 
 

保全対象機器一覧 

 
 
【衛生設備】 
NO 機 器 名 称 ・ 系 統 型  式 数量 単位 
1 グリーストラップ ＧＴ－１ ＲＧＲ－130Ｐ 1 台 
2 ガス給湯器 ＧＨ－１ ＧＱ－5011ＷＺ－2×3 1 台 
3 ガス給湯器 ＧＨ－２ ＧＱ－5011ＷＺ－2 1 台 
4 電気昇温器 ＥＨ－１ ＮＤＬＨⅢ－12 2 台 
5 ポンプ Ｐ－１ ＧＮＳ－325 2 台 
6 冷蔵庫 ＨＲ－120Ｚ－ＭＬ １ 台 
7 冷凍庫 ＨＦ－63Ｚ １ 台 

 
 
【空気調和設備】 
NO 機 器 名 称 ・ 系 統 型  式 数量 単位 
1 室外機 ＡＣ－１ ＲＸＵＰ615ＤＲ 1 台 
2 室外機 ＡＣ－２ ＲＸＵＰ400ＤＲ 1 台 
3 室外機 ＡＣ－３ ＲＺＲＰ56ＢＶ 28 台 
4 室外機 ＡＣ－４ ＲＺＲＰ140Ｂ 1 台 
5 室外機 ＡＣ－５ ＲＺＲＰ45ＢＶ 1 台 
6 室内機 ＡＣ－１－１ ＦＸＹＫＰ71Ｃ 8 台 
7 室内機 ＡＣ－１－２ ＦＸＹＫＰ28Ｃ 2 台 
8 室内機 ＡＣ－２－１ ＦＸＹＫＰ71Ｃ 6 台 
9 室内機 ＡＣ－３ ＦＨＢＰ56ＤＢ 28 台 
10 室内機 ＡＣ－４ ＦＨＢＰ140ＤＢ 1 台 
11 室内機 ＡＣ－５ ＦＨＫＰ45ＤＢ 1 台 
12 ルームエアコン室外機 ＡＣ－６ Ｒ22ＳＣＸＳ 1 台 
13 ルームエアコン室内機 ＡＣ－６ Ｆ22ＳＴＣＸＳ－Ｗ 1 台 

 
 
 
 



【換気設備】 
NO 機 器 名 称 ・ 系 統 型  式 数量 単位 
1 全熱交換器 ＡＥＸ－１ ＶＬ－100ＺＳ2 28 台 
2 全熱交換器 ＡＥＸ－２ ＶＬ－100ＺＳ2 2 台 
3 片吸込マルチエースファン ＥＦ－１ ＳＲＭ03 1 台 
4 天井扇 ＥＦ－２ ＶＤ-23ＺＬＸ10-ＣＳ 2 台 
5 天井扇 ＥＦ－３ ＶＤ-23ＺＬＸＰ10-ＣＳ 5 台 
6 天井扇 ＥＦ－４ ＶＤ－20ＺＣ9 2 台 
7 天井扇 ＥＦ－５ ＶＤ－20ＺＣ10－Ｃ 1 台 
8 天井扇 ＥＦ－６ ＥＸ－20ＥＸ6－Ｃ 4 台 
9 天井扇 ＥＦ－７ ＶＤ－18ＺＸ10－Ｃ 3 台 
10 天井扇 ＥＦ－８ ＶＤ－15ＺＸ10－Ｃ 3 台 
11 天井扇 ＥＦ－９ ＶＤ－13ＺＣ9－Ｃ 4 台 
12 天井扇 ＥＦ－１０ ＶＤ－10ＺＣ9－Ｃ 4 台 
13 レンジフード ＲＦ－１ Ｖ－90ＣＦ 2 台 
14 レンジフード ＲＦ－２  5 台 
15 給気グリル ＯＧ－１ ＰＺ－Ｎ15ＦＧＰ 6 個 
16 給気グリル ＯＧ－２ Ｐ－18ＷＱＵ 4 個 
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